Zjisténé zavady a nedostatky po revizi plynu

provedené 1.7.2015 - mavrh opatieni

= lhita k odstrandni do I 0/2015

Uzavéry plynu K800 DN 20 pred plynoméry jsou nepohyblivé,

u nékterych plynoméri je nutna vyména.

Jedna se o byty:

01, 05, 13, 15, 16, 22, 31, 35, 36, 38, 47, 12 - zcela nepristupny

37, 34, 40, 45 - rozpérka

43 - nutnd vyména flexibilniho p¥ipojeni

10, 22 - netésny plynovod, inik plynu

24 - plynovod proveden v médi s mékk¢m pijenim - nutno predélat !

Byty, které nebyly zpristupnény:

17, 26, 28, 49,6

Najemnikiim, ktei'i méli zavady na domovnim plynovodu, se ozve
montazni firma z diivodu domluvy opravy. Pokud nebude ze strany
najemniki ochota domluvy, bude se pro zajisténi opravy postupovat
v souladu se Stanovami bytového druzstva.



